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Monteringsanvisning för 125357 med excentriskt blandarfäste 160 CC 
avsett för 15 Pex-rör och 12/15 Cu-rör
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• Skyddsrör kapas 2 mm utvändigt från vägg.
• Mediarör trycks in i skyddsrör till stopp, 

markera och kapa rören 24 mm från vägg .
• Kalibrera och grada rören efter rörfabrikantens 

anvisningar.
• Monteras blandarfästet på en våtrumsmatta 

med en ytstruktur grövre än 1mm måste silikon
användas som extra tätning mellan 
våtrumsmatta och tätningsmembran.

• Montera bultar (4)
• Väg in blandarfästet med vattenpass.
• Skruva fast blandarfästet (5) i väggen, med 

dräneringshålet nedåt. Kontrollera att ingen 
skruv (6) kan skada mediarör. Täta 
förskruvningarna med silikon. 

Installationen görs enligt 
branschreglerna Säker 
Vatteninstallation.

Installation med 15 Pex-rör
2
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• Prisolrör skalas och plasten kapas 2 mm 
utvändigt från vägg.

• Kapa rören (1) 24 mm från vägg
• Putsa av grader efter kapning. Kontrollera 

att rören är fria från längsgående repor.
• Montera stödhylsor på mjuka och halvhårda 

kopparrör. 
• Montera tätningsmembranen (2)
• Montera bultar (4)
• Väg in blandarfästet med vattenpass.
• Skruva fast blandarfästet (5) i väggen, med 

dräneringshålet nedåt. Kontrollera att 
ingen skruv (6) kan skada mediarör. Täta 
förskruvningarna med silikon. 

Installationen görs enligt 
branschreglerna Säker 
Vatteninstallation.

Installation med 12/15 Cu-rör
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• Trä på klämringen (7) på rören.
• Tryck stödhylsan (8) så den bottnar mot 

rören.
• Placera packningen (9) i tätningsmutter 

(10). 
• Montera tätningsmutter (10), dra för hand.

Efterdra med fast nyckel minst 1,5 varv.
• Motverka spänningskorrosion genom att 

lossa trätningsmutter (10) och dra därefter 
åt igen.

• Vid montering av Ø15 rör: Trä på kona (7) 
på rören. Använd kopplingssats märkt 
Cu 12/15

• Vid montering av Ø12 rör: Tryck i 
förminskningshylsa (8) och trä på kona 
(9).

• Placera packning (10) i tätningsmutter 
(11).

• Montera tätningsmutter (11), dra för hand.
• Efterdra med fast nyckel minst 1 varv.
• Motverka spänningskorrosion genom att 

lossa tätningsmutter (11) och dra därefter 
åt igen.

Installation med 15 Pex-rör

Installation med 12/15 Cu-rör
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Installation med 15 Pex-rör4

• Fetta in o-ringar.
• Montera excenter (11), vrid excentrar så att 

stoppskruvarna (12) följer spåren i 
blandarfästet.

• Spänn fast excentrarna med 
stoppskruvarna (12). Excentrarna ska sitta i 
positionen enligt bild.

• Tryck- och täthetskontroll kan göras i detta 
steg om excentrar (11) tätas med en propp 
G8.

Installation med 12/15 Cu-rör

• Fetta in o-ringar.
• Montera excenter (12), vrid excentrar så att 

stoppskruvarna (13) följer spåren i 
blandarfästet.

• Spänn fast excentrarna med 
stoppskruvarna (13). Excentrarna ska sitta i 
positionen enligt bild.

• Tryck- och täthetskontroll kan göras i detta 
steg om excentrar (12) tätas med en propp 
G8.
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• Montera duschblandaren (13) med insexskruvarna 
(14).

• Kontrollera att ovansidan på duschblandaren följer 
blandarfästets ovansida.

• Om duschblandarens ovansida inte skulle stämma 
med blandarfästets ovansida kan läget justeras 
med blandarfästets excenterstyrningar. (förinställda 
från fabrik)

• Gör tryck och täthetskontroll enligt branschregler 
Säker vatteninstallation. Dokumentera. 

Installation med 15 Pex-rör

Installation med 12/15 Cu-rör

• Montera duschblandaren (14) med insexskruvarna
(15). 

• Kontrollera att ovansidan på duschblandaren följer 
blandarfästets ovansida.

• Om duschblandarens ovansida inte skulle 
stämma med blandarfästets ovansida kan läget 
justeras med blandarfästets excenterstyrningar. 
(förinställda från fabrik)

• Gör tryck och täthetskontroll enligt branschregler 
Säker vatteninstallation. Dokumentera. 
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Säkerhetsinformation

Prevention av skållskador
För tappställen med speciellt beaktande av 
vattentemperaturen (sjukhus, skolor, äldreboenden) 

rekommenderas prinicipiell användning av termostater med 
möjlig begränsning till 43 °C. En motsvarande 
temperaturbegränsning är bifogad denna produkt. För 
duschsystem i förskolor och vissa områden av vårdhem 
rekommenderas att temperaturen generellt inte 
överstigar 38 °C. Använd här Grohtherm Special-
termostater med specialhandtag til lättad termisk 
desinfektion och den motsvarande säkerhetsbegränsningen. 
Tillämpliga norm (t.ex. EN 806 2) och tekniska föreskrifter för 
dricksvatten måste följas.

Användningsområde
Termostatblandare är konstruerade för varmvattenförsörjning 
via tryckbehållare och ger på så sätt högsta 
temperaturnoggrannhet. Är effekten tillräckligt stor 
(från 18 kW resp. 250 kcal/min) kan man även använda 
elgenomströmnings - resp gasgenomströmningsberedare. 
I kombination med trycklösa behållare (öppna 
varmvattenberedare) kan man inte använda termostater. Alla 
termostater är vid leveransen inställda på ett dubbelsidigt 
flödestryck av 3 bar. 
Skulle temperaturskillnader bli följden av speciella 
installationssituationer kan termostaten justeras så att den 
passar den lokala situationen (se Justering).
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Tekniska data
Säkerhetsspärr 38 °C
Varmvattentemperatur vid försörjningsanslutning min. 2 °C 
högre än blandvattentemperatur.
Termisk desinfektion kan användas

= 5 l/minMin. kapacitet
En reduceringsventil ska installeras om vilotrycket överstiger 
5 bar.

Installation
Sidovänd anslutning (varmt höger - kallt vänster). 
Byt ut den kompakta termostatpatronen, se 

Reservdelar på sidan 15, best.-nr: 47 175 (1/2”).

Montering av duschstång
Vid montering t.ex. på gipsväggar (inte fast vägg), måste 
kontroll göras så att tillräcklig hållfasthet garanteras av en 
förstärkning i väggen.

Användning
Temperaturen begränsas av 
  säkerhetsspärren       vid 38 °C. 

Genom tryck på knappen kan 38 °C-spärren 
överskridas, se sidan 10 fig. [1].

Avstängningsventiler, se fig. [2].

Vid risk för frost
Vid tömning av systemet ska termostaten tömmas separat, 
eftersom det finns backflödesspärrar i kallvatten- och 
varmvattenanslutningen. Ta då bort termostaten från väggen.

rengöras med jämna mellanrum, kan kalkavlagringar på 
strålmunstycket tas bort enkelt genom att stryka över det.

Reservdelar
Se sidan 15 (* = extra 
tillbehör).

Skötsel

Skötseltips finns i den bifogade skötselanvisningen.

Justering 
Temperaturinställning, se sidan 12 fig [1].

Temperaturbegränsning
Sätt in den bifogade temperaturbegränsaren i temperatur-
väljaren, se fig. [2], om temperaturbegränsningen ska 
ligga vid 43 °C.

Underhåll
Kontrollera alla delar, rengör dem och byt eventuellt 
ut dem. Smörj dem med special-blandarfett.

Stäng av kallvatten- och varmvattentilloppet.

Kompakt termostat patron, se sidan 12.
Efter varje underhåll av den kompakta 
termostatpatronen krävs en ny justering 
(se Justering).

Avstängningsventiler, se sidan 13.
En justering är nödvändig efter varje 
underhållsarbete på avstängningsventilerna, 
se fig. [2].

Dusch, se sidan 14.
5 års garanti för att SpeedClean-munstyckenas 
funktion förblir oförändrad.
Tack vare SpeedClean-munstycken, som måste 
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